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AB 52 Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan oznaczone symbolem . A", objete zakresem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wyniki badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredyiacyi nie posiadajq oznaczenia A"

Nr sprawozdania: LHS.9051.1. Y[{y .2020 Kielce, dnia: 2620 -12- §.7
SPRAWOZDANIE Z BADAN sl b
KOD PROBKI: 807/0BS/N/20
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -
NAZWA | ADRES KLIENTA: Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4
DOKUMENT: Protokot Nr SE.la 4261/449/2020 z dnia: 30.11.2020 do LHS.9011.192.2019
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen
PUNKT POBORU PROBKI:  wodocigg Kielce, 2604PPPPW 1971, Bilcza, Osiedle Echo II, Portiernia
PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PPIS Kielce (J.Jaworska)
POBIERANIE PROBEK wg:  PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/PO-03.
DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 30.11.2020 godz.10.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 30.11.2020 godz.12.40
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 30.11.2020/ 03.12.2020
Wartcéé parametryczna
Badane parametry Jednostka Kod | Znak Wynik - Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml 011a = 0 o® PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokow (A) jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogdlna liczba mikroorganizmoéw : _ n Bez nieprawidiowych |PN-EN IS0 6222:2004
w temp. 22+2°C (A) Kt Rass S L zmian'® Metoda posiewu wglebnego

Jtk - Jednostki tworzace kolonie

" _w przypadku podania jednej wartosci dolna wartosé zakresu wynosi zero

@ _wartosc parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z2017r., poz. 2294)

®) . Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonaé badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

* - niepewno$¢ rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% i wspdlczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania prébek

Autoryzowat: Kierowr O’d dziatu Zatwierdzit:
Badan Higi

Oswiadcza sie, ze!
1.Wyniki badania odnoszg sig wylacznie do dostarczonej prébki.
2. Informacje dotyczace punktu poboru (opisu miejsca pobierania) sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie (informacje dotyczace sposobu pobierania, daty poboru, opisu miejsca pobierania, itp.)
oraz transport w przypadku prébek pobranych przez Klienta.
4. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
5. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar
6. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzgdzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona1z1 Zalgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 12.11.2020r.



