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WODOCIAGI KIELECKIE

Sp. z 0.0,

~Wodociagi Kieleckie” Spdtka z 0.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
Centralne Laboratorium Wodno-Sciekowe

ul. Przemystowa 93, 26-052 Nowiny

Sprawozdanie z badan nr SBW/1230/09/2020 z dnia 14.09.2020 r.

Dane Zleceniodawcy:

nazwa: ,Wodociaggi Kieleckie” Sp. z 0.0, (Dziat TG)
adres: 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64

numer zlecenia/umowy:
TG-1/01/2020

badany obiekt: prébka wody do spozycia
miejsce pobrania probki: Dyminy Fabet APW
punkt pobrania prébki: oznaczony kran w budynku APW
data i godzina pobrania probki: 07.09.2020 r. godz.: 9:10
norma wedtug ktorej pobrano prébke: PN-EN ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007
rodzaj pobranej prébki: jednorazowa
warunki srodowiskowe, ktdre moga mie¢ wplyw na interpretacje wynikéw badan:-
imie i nazwisko osoby pobierajacej probke: Marcin Stachura — pracownik Laboratorium

numer probki (nadany przez Laboratorium): 1128/46/20
data i godzina przyjecia probki w Laboratorium: 07.09.2020 r, godz.: 12:50
stan probki w chwili przyjecia: dobry

data rozpoczecia badan: 07.09.2020 r.
data zakonczenia badan: 11.09.2020 r.

WYNIKI BADAN ZLECONYCH DO WYKONANIA

. . wynik Wartosé
badany wskaznik metoda badawcza j.m.  |(z niepewnoscia pomiaru, arametryczna®
jedl dotyczy) p ry
Liczba bakterii grupy PN-EN ISO 9308-1:2014-12 ‘
col + AL:2017-047 Jtk/100ml 0 0
] T PN-EN ISO 9308-1:2014-12 _
Liczba Escherichia coli + AL:2017-04% jtk/100ml 0 0
Licz"i;g&f;g'ﬁ"kéw PN-EN ISO 7839-2:20047 jtk/100mI 0 0
Ogdlina liczba . )
mikroorganizidéw PN-EN ISO 6222:2004° jtk/1ml Q ez mezpr;?:gtzj)iowych
w22+2°Cpo 72 h
Akceptowaina przez
konsumentdw | bez
Metnost PN-EN ISO 7027-1:2016-09" NTU 0,79 nieprawictowych zmian,
Zalecany zakres wartosci
do 1,0
K ) N “Nel
Zelazo ogbine PN-ISO 6332l.320701-liAp1.2016 06 ug /i <50 200
Mangan PN-EN ISO 15586:20057 na fi <5 50
Przewodnost . aal 730/temp. pomiaru
elektryczna whasciwa® PN-EN 27888:1999 s/cm 17, 6C 2500

Wyniki odnoszg sie wylacznie do probek dostarczonych przez Klienta lub pobranych na jego zlecenie.
Sprawozdanie sporzadzono w 3 egzemplarzach.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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Sprawozdanie z badan nr SBW/1230/09/2020 z dnia 14.09.2020 r.

jtk -jednostki tworzace kolonie

1) Wartosci parametryczne wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

2) Zaleca sie aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

3) Korekta za pomocy urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

Wynik podawany po znaku ,<" dla parametréw fizykochemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczania ilosciowego
metody.

% - metoda zatwierdzona przez PPIS w Kielcach Decyzja nr SE Ia — 4262/4/20 z dn. 16/04/2020 1.

Autoryzujgcy w zakresie badan mikrobiologicznych:

{}\ 20 }Q_/ (\E'LQU WOJ/}\

{czytelny Bodpis)
Autoryzujacy w zakresie badan fizykochemicznych: Zatwierdzajacys W15
“entrainego Laboratorium
Wodno-Sciekowego
i Vak
:_PC\\ J"@'{U}Q’ OQ)/)Q'Q‘ nar J‘”n.f.éz'una Kozubek
(cayteny pocpis) (piecze¢ imienna i czytelny podpis)

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki odnoszg sie wylgcznie do prébek dostarczonych przez Klienta lub pobranych na jego zlecenie.
Sprawozdanie sporzgdzono w 3 egzemplarzach.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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WODOCTAGI KIELECKIE

Sp.z 0.0,

+Wodociagi Kieleckie” Spdtka z ¢.0.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
Centralne Laboratorium Wodno-Sciekowe
ul. Przemystowa 93, 26-052 Nowiny

Sprawozdanie z badan nr SBW/1401/10/2020 z dnia 26.10.2020 r.

Dane Zlecenicdawcy:

nazwa: ,Wodociggi Kieleckie” Sp. z 0.0. {Dziat TG)

adres: 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64

numer zlecenia/umowy:
TG-1/01/2020

badany obiekt: prabka wody do spozycia
miejsce pobrania prébki: Dyminy Fabet APW
punkt pobrania probki: oznaczony kran w budynku APW
data i godzina pobrania probki; 19.10.2020 r. godz.: 9:10

norma wedtug ktorej pobrano probke: PN-EN IS0 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007

rodzaj pobranej prébki: jednorazowa
warunki $rodowiskowe, ktdre mogg mieé wplyw na interpretacje wynikow badan:-

imie i nazwisko osoby pobierajacej probke: Marcin Stachura — pracownik Laboratorium

numer probki (nadany przez Laboratorium): 1313/46/20
data i godzina przyjecia probki w Laboratorium: 19.10.2020 r. godz.: 13:40

stan prébki w chwili przyjecia: dobry
data rozpoczecia badan: 19.10.2020 r.
data zakonczenia badan: 22.10.2020 r,

WYNIKI BADAN ZLECONYCH DO WYKONANIA

, . wynik Wartosé
badany wskaznik metoda badawcza jm.  {(z niepewnosda pomiaru, 1
)
iedi dotyczy) parametryczna
Liczba bakterii grupy PN-EN ISO 9308-1:2014-12 _
coli + AL:2017-042 Jtk/100mi 0 0
_ o PN-EN ISO 9308-1:2014-12 _
Liczba Escherichia coli + AL:2017-042 jtk/100m! 0 0
”“biaﬁgtﬁggﬁo“ow PN-EN ISO 7899-2:20047 jtk/100mi 0 0
Qgdina liczba : :
mikroorganizmw PN-EN ISO 6222:20047 jtk/iml 95[72:126]* Bez nieprawicfowych
w22+2°Cpo 72 h
Akceptowalna przez
konsumentow i bez
Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09% NTU 0,49 nieprawidtowych zmian.
Zalecany zakres wartosci
do 1,0
R . . AL
Zelazo ogdine PN-ISO 6332;0;?;—;:?@1.2016 06 ug /1 <50 200
Mangan PN-EN ISO 15586:2005¢ ug /1 <5 50
Przewodnosé 759/temp, pomiaru
ekt s PN-EN 27888:1999” pSfom / 17%% 2500
r

Wyniki odnosza sie wytacznie do probek dostarczonych przez Klienta lub pobranych na jego ziecenie.
Sprawozdanie sporzadzono w 3 egzemplarzach.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

wydanie 4 z dnia 02.10.2020 r,
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Sprawozdanie z badan nr SBW/1401/10/2020 z dnia 26.10.2020 r.

jtk -jednostki tworzace kolonie

1) Warto$ci parametryczne wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

2) Zaleca sie aby ogdina liczba mikroorganizmow nie przekraczata: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,
200 jtk/iml w kranie konsumenta.

3) Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Wynik podawany po znaku ,<” dla parametréw fizykochemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczania ilosciowego
metody.

Z - metoda zatwierdzona przez PPIS w Kielcach Decyzja nr SE Ia - 4262/4/20 z dn. 16/04/2020 r.

* Podane wartosci niepewnosci stanowia niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2.
Niepewno$¢ pomiaru podawana jest tylko w przypadku metod dla ktérych Laboratorium oszacowalo niepewnos¢. Oszacowana
niepewnos¢ obejmuje etap pobierania i transportowania probek.

Niepewnosci nie podaje sie, gdy wynik badania jest réwny 0, ponizej lub powyzej zakresu pomiarowego metod.

Dla prébek pobranych przez Laboratorium plan pobrania wynika z harmonograméw wewnetrznych,

Autoryzujacy w zakresie badan mikrobiologicznych:

foote. ﬁ'lwwswi\

(czytelny p‘adpiS)
Autoryzujacy w zakresie badan fizykochemicznych: Zatwierdzajacy:1v | i
‘20 Laboratorium
Vadno-Sciekowego
= . 1 4 f ; o f W.D'/Agl-/ IZ Ay ~q s ¥
Aovag e Yomdygf T HORibe
(czytelny podpis) (piecze¢ imienna i czytelny podpis)

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki odnosza sie wytagcznie do probek dostarczonych przez Klienta lub pobranych na jego zlecenie.
Sprawozdanie sporzadzono w 3 egzemplarzach.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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WODOCIAGI KIELECKIE
Sp. 2 0.0

~Wodociagi Kieleckie” Spotka 2 0.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
Centraine Laboratorium Wodno-Sciekowe
ul. Przemystowa 93, 26-052 Nowiny

Sprawozdanie z badait nr SBW/1535/11/2020 z dnia 23.11.2020 r.

Dane Zleceniodawcy:

nazwa: ,Wodociggi Kieleckie” Sp. z 0.0. (Dziat TG)
adres: 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64

numer ziecenia/umowy:
TG-1/01/2020

badany obiekt: probka wody do spozycia

miejsce pobrania prébki: Dyminy Fabet studnia F-I(1)
punkt pobrania prébki: oznaczony kran w szachcie
data i godzina pobrania probki: 17.11.2020 r.
norma wedtug ktérej pobrano probke: PN-EN ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007
rodzaj pobranej prébki: jednorazowa
warunki srodowiskowe, ktére moga mie¢ wplyw na interpretacje wynikéw badan:-
imie i nazwisko osoby pobierajacej prébke: Marcin Stachura — pracownik Laboratorium

godz.: 11:05

numer probki (nadany przez Laboratorium); 1458/44/20

data i godzina przyjecia probki w Laboratorium: 17.11.2020 r. godz.: 13:20
stan probki w chwili przyjecia: dobry
data rozpoczecia badan: 17.11.2020 r.
data zakonczenia badan: 20.11.2020 r.

WYNIKI BADAN ZLECONYCH DO WYKONANIA

wynik

wybGr niewymuszony

*ni ; {2 niepewnoscia Wartosé
W, Zni WCZ M. ' N
badany wskaznik metoda badawcza j pomiaru, jesii | parametryczna®
dotyczy)
Temperatura probki PN-C-04584:1977 °C 10,5 nienormowana
. B ) PN-EN 150 9308-1:2014-12 )
Liczba bakterii grupy coli + AL:2017-04% jtk/100ml 0 0
_ o PN-EN ISO 9308-1:2014-12 _
Liczba Escherichia coli + AL:2017-04% jtk/100ml 0 0
Liczba enterokokéw katowych PN-EN ISO 7899-2:2004% jtk/100mI 0 0
0gélna liczba mikroorganizméw i ] z . Bez nieprawidtowych
W 2242°C po 72 h PN-EN IS0 6222:2004 jtk/1m 11 i
Akceptowalna przez
konsumentdw i bez
Metnos¢ PN-EN IS0 7027-1:2016-09° NTU 0,29 nieprawidtowych zmian,
Zalecany zakres
wartoéci do 1,0
— Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 konsumentdw i bez
Barwa 0.7 mo/I Pt <5 nieprawiciowych
zmian®
PN-EN 1622:2006° Akceptowalny przez
Zapach (TON) Metoda uproszczona, parzysta, <1 konsumentéw i bez
wyb6r niewymuszony nieprawidtowych zmian,
PN-EN 1622:2006° Akceptowalny przez
Smak (TFN}) Metoda uproszczona, parzysta, <1 konsumentéw i bez

nieprawidtowych zmian,

Wyniki odnosza sie wytgcznie do probek pobranych na zlecenie Klienta.
Sprawozdanie sporzadzono w 3 egzemplarzach.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
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Sprawozdanie z badan nr SBW/1535/11/2020 z dnia 23.11.2020 r.

wynik
. i i Wartosc¢
badany wskaznik metoda J<s {zniepevmottly
y Uatianyeea L pomiaru, jedi | parametryczna®
dotyczy)

Shefenia jonom PN-EN ISO 10523:2012% : Fglielip. 6,59,5
wodorowych (pH) f pomiaru 14,6 C s
Twardos¢ ogdina PN-ISO 6059:1999% mg/| 354 60 - 500

Wapn PN-ISO 6058:19997 mg/| 108 nienormowana
Magnez PN-C-04554-4 :19997 mg/| 21 7-125
; 4 s ; (e
Zelazo ogdine PN-ISO 6332[.)2[;0%?&1)1.2016 06 ug /I <50 200
Chlorki PN-ISO 9297:1994¢ mg/| 53 250
Jon amonu PN-ISO 7150-1:2002° mg/| <0,04 0,50
Azotyny PN-EN 26777:19997 mg/! <0,04 0,50
Azotany PN-C-04576-08:1982 % ¢ mg/| 17 50
Utlenialno$¢ z KMnO4 PN-EN ISO 8467:20017 mg/l 0; <0,5 5
Mangan PN-EN ISO 15586:2005% ug /1 <5 50
Siarczany PN-ISO 9280: 2002° mg/I 32 250
Przewodnoéé elektryczna ; 754/temp.
w2l PN-EN 27888:1999 S/cm : o 2500
wiasciwa” Wl pomiaru 15,5C

jtk -jednostki tworzace kolonie

1) Wartosci parametryczne wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

2) Zaleca sie aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

3) Pozadana wartos¢ w wodzie w kranie kensumenta — do 15 mg/| Pt

4) Korekta za pomocq urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

Wynik podawany po znaku ,<” dla parametrow fizykochemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczania ilosciowego
metody, dla smaku i zapachu oznacza wynik akceptowalny

% - metoda zatwierdzona przez PPIS w Kielcach Decyzja nr SE Ia — 4262/4/20 z dn. 16/04/2020 .

"8 — norma wycofana przez PKN bez zastgpienia
Dla prébek pobranych przez Laboratorium plan pobrania wynika z harmonograméw wewnetrznych.

Autoryzujacy w zakresie badan mikrobiologicznych:

Aoagta NMavpoh

(czyteln\‘r podpis)

Autoryzujacy w zakresie badan fizykochemicznych: Zatwierdzajacy:
KIEROWNIn
Centralnego Laboratorium
Wodno-Sciekowego

@Q)LSL Y
et HhEHRE TRk GEaRlar ™

bodomp o

(czytelny pﬁpiS)

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki odnosza sie wylacznie do prébek pobranych na zlecenie Klienta.
Sprawozdanie sporzadzono w 3 egzemplarzach.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

F-09 wydanie 4 z dnia 02.10.2020 r.

strona2z2



v ,Wodociagi Kieleckie” Spétka z 0.0.

v ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

WODOCIAGH KIELECKIE Centralne Laboratorium Wodno-Scae_kowe
Sp. z 0.0, ul. Przemystowa 93, 26-052 Nowiny

Sprawozdanie z badan nr SBW/1685/12/2020 z dnia 15.12.2020 r.

Dane Zleceniodawcy: numer zlecenia/umowy:
nazwa: ,Wodociagi Kieleckie” Sp. z o0.0. (Dziat TG) TG-1/01/2020
adres: 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64

badany obiekt: prébka wody do spozycia

migjsce pobrania probki: Dyminy Fabet studnia F-1{1)

punkt pobrania probki: oznaczony kran w szachcie

data i godzina pobrania probki: 09.12.2020 r. godz.: 09:20

norma wedhug ktdrej pobrano probke: PN-EN 1SO 5667-5:2017-10; PN-EN 1SO 19458:2007
rodzaj pobranej probki: jednorazowa

warunki srodowiskowe, ktore moga mie¢ wplyw na interpretacie wynikdw badan:-

imie i nazwisko osoby pobierajacej probke: Marcin Stachura -~ pracownik Laboratorium

numer prébki (nadany przez Laboratorium): 1565/44/20

data i godzina przyjecia prébki w Laboratorium: 09.12.2020 r. godz.: 12:50
stan probki w chwili przyjecia: dobry

data rozpoczecia badan: 09.12.2020 r.

data zakonczenia badan: 12.12.2020r,

WYNIKI BADAN ZLECONYCH DO WYKONANIA

wynik .,
- . i i Wartos¢
ny wskaznik metoda badawcza m. (z niepewnosda
badany wska ) pomiary, jedii | parametryczna®
dotyczy)
Ternperatura probki PN-C-04584:1977 °C 10,6 nienormowana
_ . ‘ PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
Liczba bakterii grupy coli + AL:2017-04% jtk/100ml 0 0
_ L PN-EN 150 9308-1:2014-12 _
Liczba Escherichia coli + AL 2017-047 jtk/100ml 0 0
Liczba enterokokow katowych PN-EN ISO 7899-2:20047 jtk/100ml 0 0
0gdina liczba mikroorganizmow ) . 2 . Bez nieprawidlowych
W 2242°Cpo 72 h PN-EN IS0 6222:2004 jtk/imd 0 Zmian?
Akceptowalna przez
konsumentdw i bez
Metnosc PN-EN ISO 7027-1:2016-097 NTU 0,75 nieprawidtowych zmian,
Zalecany zakres
wartosci do 1,0
. Akceptowalna przez
PN-EN ISQO 7887:2012 konsumentdw i bez
Barwa n.7 mg/l Pt <5 nieprawidlowych
zmian®
PN-EN 1622:20067 Akceptowalny przez
Zapach (TON) Metoda uproszczona, parzysta, - <1 konsumentéw i bez
wybdr niewymuszony nieprawidiowych zmian,
PN-EN 1622:2006° Akceptowalny przez
Smak (TFN) Metoda uproszczona, parzysta, - <1 konsumentéw i bez
wybdr niewymuszony nieprawidtowych zmian.

Wyniki odnosza sie wytacznie do probek pobranych na zlecenie Kiienta.
Sprawozdanie sporzadzono w 3 egzemplarzach.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badan nie moZe by¢ powielane inaczej niz w catodcl.

F-09 wydanie 4 z dnia 02.10.2020 r. strona 1z 2



Sprawozdanie z badan nr SBW/1685/12/2020 z dnia 15.12.2020r.

wynik ol
badany wskaznik metoda badawcza j.m. (Egﬁi‘;‘?&”j%iﬁ:a paraﬁ?;ttr(\)/iczna”
dotyczy)
witgsf;vifyi?]”?;’_” PN-EN 1SO 10523:20127 S * o;}:?f?;b"c 6,595
Twardo$¢ ogdina PN-ISO 6059:1999% ma/l 355 60 - 500
Wapn PN-ISO 6058:1999* mg/| 111 nienormowana
Magnez PN-C-04554-4 :1999% mg/I 19 7-125
e PN-ISO 6332;20701:%1:2016-052 w0l - s
Chlorki PN-ISO 9297:1994¢ mg/| 51 250
Jon amonu PN-ISO 7150-1:2002° mg/I <0,04 0,50
Azotyny PN-EN 26777:19997 mg/I <0,04 0,50
Azotany PN-C-04576-08:1982 % 8 mg/l 17 50
Utlenialnoé¢ z KMnQ4 PN-EN ISO 8467:2001% mg/| O; <0,5 5
Mangan PN-EN ISO 15586:2005% ng /| <5 50
Siarczany PN-ISO 9280: 20027 mg/l 32 250
Przewo&\:lur:gggi jl;ej?tryczna PN-EN 27888:1999° uS/cm po%slg 56‘11(1)?7C 2500

jtk -jednostki tworzace kolonie

1) Wartosci parametryczne wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

2) Zaleca sie aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowesj,
200 jtk/iml w kranie konsumenta.

3) Pozadana wartos¢ w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/l Pt

4) Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

Wynik podawany po znaku ,<” dla parametrdw fizykochemicznych oznacza wynik ponizej zakresu pomiarowego metody, dla

smaku i zapachu oznacza wynik akceptowalny
% - metoda zatwierdzona przez PPIS w Kielcach Decyzja nr SE Ia — 4262/4/20 z dn. 16/04/2020 r.

W8 — norma wycofana z Katalogu Polskich Norm bez zastgpienia
Dla prébek pobranych przez Laboratorium plan pobrania wynika z harmonogramoéw wewnetrznych

Autoryzujacy w zakresie badan mikrobiologicznych:

Aopde Moy

(czytelny podpis)

Autoryzujacy w zakresie badan fizykochemicznych:

doromp o (hyle

(czytelny pedpis)

KONIEC SPRAWOZDANIA

Zamaﬁ@ﬁ% 1K
cniralnego L.a
Wodno-S, le,:nkowego

- P

1t

ratorivm

s Katarsund Kozubek

(piecze¢ imienna i czytelny podpis)

Wyniki odnoszg sie wylacznie do prébek pobranych na zlecenie Klienta.
Sprawozdanie sporzadzono w 3 egzemplarzach.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

F-09

wydanie 4 z dnia 02.10.2020 r.

strona 2z 2



