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e-mail: lab.srodowisko.wsse.kielce@sanepid.gov.pl

tel. 413655436
fax 413451873

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan oznaczone symbolem , A", objete zakresem akredytacji PCA nr AB 552

oraz wyniki badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajq oznaczenia ,, A"

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

LHS.9051.2. {f} 2022
SPRAWOZDANIE Z BADAN

1404/0BS/SP/22

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:

NAZWA | ADRES KLIENTA:
DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:
PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

2

Kielce, dnia:

2072 -1- 19

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z 0.0., 26 -026 Morawica, ul. Kielecka 9

Zlecenie Nr LHS.9052. 767 .2022
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
bez zastrzezen
wodocigg Debska Wola, Obice, ul. Szkolna 18, Szkota Podstawowa

z dnia: 22.11.2022

Przedstawiciel ZGK Morawica (A. Grudzirfiska, zaswiadczenie nr LHS/30/2018,
wydane przez WSSE w Kielcach)
PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007
DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADAN / DATA ZAKONCZENIA BADAN:

22.11.2022 godz. 8.45
22.11.2022 godz. 10.20
22.11.2022/ 25.11.2022

Warto$é parametryczna

Badane parametry Jednostka Kod [ Znak Wynik** Niepewno$é* - Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml 011a = 0 [0-71* o® PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokéw (A) jtk/100ml 013a = 0 [0-71* 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 [0-71* 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogdlna liczba mikroorganizméw ! Bez nieprawidtowych |PN-EN ISO 6222:2004
2 = -15]*
w temp. 22+2°C (A) il 0208 ¢ ] zmian' Metoda posiewu wgtebnego
Akceptowalna przez
< 2 konsumentow i bez
3 i
Barwa (A) mg Pt/dm 051b 2 o nieprawidiowych PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
zmian®®
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez '
Metnos¢ (A) NTU 052a = 0,70 #0,14* nieprawidtowych zmian. PN-EN |80 /027201009
Metoda nefelometryczna
Zalecany zakres
warto$ci do 1,0
Stezenie jonow wodoru (pH) (A) 054a = 74 02" 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
el e A uSlem | 057a = 446 18" 2500 PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
steBih Akceptowalny przez  |PN-EN 1622: 2006
TFN (smak) (A) y P | 059a < 1 konsumentéw i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor
rozcienczenia . ; : :
nieprawidtowych zmian. |niewymuszony
StoBIEn Akceptowalny przez  |PN-EN 1622: 2006
TON (zapach) (A) 7 p .| 061a < 1 konsumentéw i bez  [Metoda uproszczona, parzysta, wybor
rozciefczenia ; . : ;
nieprawidtowych zmian. [niewymuszony
<
Azotyny (A) mg NO,/dm°® | 111b 8'85 +0.01* 0,50 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
A jon (A NH/dm® | 181b = o7 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6
monowy jon (A) mg NH,/dm 007 0,01 ; -C- -4: p.6a
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Nr sprawozdania: LHS.9051 .2./{({4(( 2022 Kielce, dnia: 2012 -11- 29

jtk - jednostki tworzace kolonie
Q)

(2)

- w przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero
- warto$¢ parametryczna wg rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z2017r., poz. 2294)
) _ Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonaé badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.
“ . Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
Bl Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PYdm®
©® - Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NO;) i azotyndw (NO,) w mg/dma.
Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/dma,
* - niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru podawana po znaku "t", oszacowana jest dla poziomu ufno$ci 95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu
pobierania probek. W przypadku rezultatéw, podana warto$¢ niepewnosci dotyczy dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody
** - rezultat badania w przypadku warto$ci "<" lub ">"y, gdzie y -warto$¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody.
Dolna granica zakresu pomiarowego metody jest jednoczesnie granicg oznaczalnosci tej metody.

Wynik podany po znaku "<" dla smaku i zapachu wynik akceptowalny

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami w ramach opinii i interpretacji:
W badanej probce wody, w zakresie wszystkich badanych parametrow stwierdza sie zgodno$¢ z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2 2017 r., poz.2294).
Uzyskane rezultaty badan oznaczaja, ze otrzymane wyniki znajduja sie ponizej dolnych granic pomiarowych odpowiednich,
akredytowanych metod. Jednak bazujgc na:
- potwierdzonej dolnej warto$ci zakresu pomiarowego metody
- obliczonej dla dolnej warto$ci zakresu pomiarowego metody wartosci niepewnosci rozszerzone;j
- interpolacji uzyskanego rezultatu do dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody
- biorac pod uwage warto$¢ NDS wynikajaca z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) mozna stwierdzi¢, ze uzyskane rezultaty sg nizsze od wartosci
dopuszczalnej w ww. akcie prawnym. Stwierdzenie to uwzglednia zastosowang zasade podejmowania decyzji
opartg na prostej akceptacji wg ISO/IEC Guide 98-4:2012, gdzie ryzyko btednej akceptaciji/btednego odrzucenia wynosi
50 % w przypadku wynikéw zblizonych lub réwnych granicy wymagania.
Stwierdzenie zgodnosci dotyczy wytacznie oznaczen, dla ktérych warto$¢ parametryczna zostata okreslona w/w rozporzgdzeniu.
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O$wiadcza sie, ze:
1. Wyniki/ rezultaty badan odnoszg sie wytgcznie do badanej prébki.
2. W przypadku prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium
dane dotyczace probki, mogace mie¢ wplyw na wazno$¢ wynikéw ( w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta,
wyniki badan dotyczg probek pobranych i badanych, niepewno$¢ wyniku (jesli podano) uwzglednia etap pobierania prébek.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za informacje pozyskane od Klienta.
3. W przypadku prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgce probki
(w tym mogace bezposrednio wptywac na wazno$é wynikow: sposdb pobrania, data pobrania, miejsce pobrania, transport, obiekt badan)
zostaly podane przez Klienta, wyniki badan dotyczg wytacznie otrzymanych i badanych probek, niepewno$¢ wyniku (jesli podano) nie uwzglednia pobierania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za informacje pozyskane od Klienta.
4. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
5. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
6. Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klienta 1 pozostaje w Laboratorium.
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