PCA

POLSKIE GENTRUM
AKREDYTACJ)

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL. LABORATORYJINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce
www.wsse-kielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl

tel. 413655436, 413655428

fax 413451873
Niniejsze sprawwozdanie zawiera wyniki badan oznaczone symbolem ,, A", objete zakresem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wyniki badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajq oznaczenia ,, A",
' 417 oo i
Nr sprawozdania: LHS.9051.2. - 2016 Kielce, dnia: 13 07 20

KOD PROBKI:

SPRAWOZDANIE Z BADAN

917/0BS/SP/16

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:
DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:
PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z 0.0., 26 -026 Morawica, ul. Kielecka 38

Zlecenie Nr LHS.9052. 494 .2016 z dnia: 05.07.2016
woda do spozycia
bez zastrzezen

wodocigg Brzeziny, Morawica, ul. Kielecka 36, O$rodek Zdrowia

Przedstawiciel ZGK Morawica( M. Blicharski nr upowaznienia SE.la 051/79/13
wydane przez PSSE Kielce)

PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007

05.07.2016 godz. 8.00
05.07.2016 godz. 11.00
05.07.2016 / 08.07.2016

Dopuszczalne
Badane wskazniki i parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik zakresy Identyfikacja metody
wartosci'?
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml 011a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba enterokokéw katowych (A) jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100mi 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12
Ogolna liczba mikroorganizmdw w temp. . .

2 = -@ -EN iSO 6222: i
22+2°C po 72h inkubacji (A) jtk/1mi 025a 10 PN SO 2004 Metoda posiewu wgiebnego
Barwa {A) mg Ptdm® | 051b = 2 -® PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
Metnosé (A) NTU 052a = 0,29 1® PN-EN ISO 7027:2003 p.6.3
PHA) 0s4a | = 7.2 6595 |PN-ENISO 10523:2012
(stezenie jondéw wodoru)

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa _ .

w 25°C (A) pSicm 057a = 727 2500 PN-EN 27888:1999

TEN (smak) (A) sltoplen | o59a < 1 @ PN-I;N .1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
rozcienczenia wybor niewymuszony

TON (zapach) (A) s_toE)len 1 o61a < 1 @ PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
rozcienczenia wybor niewymuszony

Azotany (A) mg NOy/dm® | 110b = 14 50! PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012

Azotyny (A) mg NO,/dm® | 111b < 0,02 0,50 |PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012

Mangan (A) pg/dm® 142a < 5 50 PN -EN ISO 15586: 2005

Zelazo ogéine (A) ug /dm® 170a < 40 200 PN-ISO 6332:2001

Amonowy jon (A) mg NH, /dm* | 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a
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Zatgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2015r.




Nr sprawozdania: LHS.9051.2. 942‘? 2016 Kielce, dnia: 13 07 2016

jtk - jednostki tworzace kolonie

. w przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

@ dopuszczalne zakresy warto$ci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. z 2015r., poz.1989)

@ akceptowalna(y) przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

@ _bez nieprawidtowych zmian

®) - Warunek: [azotany)/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartoci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NO;) i azotynow (NO,) w mg/l.
Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mgll.

Wynik podany po znaku "<" dla parametrow fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia iloéciowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzowat: Zatwierdzit:

Kierownik (ddziatu \porasoryipege”
Badar Higieny|Srodwiska /?Z Cf

v 7 e S¥ANa
Joarmna o

Elzbieta Flusdrczyk
13 07 2016

O$wiadcza sie, ze:
1. Wyniki badania odnosza si¢ wylgcznie do dostarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona2z2 Zatacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2015r.




P [: A Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach

DZIAL LABORATORYJNY
PaisKie Centaun ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce
%‘ J www.wsse-kielce.pl

ST E-mail: lab.hk@wsse-kielce, ) 36, 413655428

- BADANIA mail: lab.hk@wsse-kielce.pl tel. 4136554,

- fax 413451873
AB 552 Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badarn oznaczone symbolem A", objete zakresem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wyniki badani nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajg oznaczenia ,, A”.
Nr sprawozdania: LHs.90512. 919 2016 Kielce, dnia: 13 071 2016

SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 915/0BS/SP/16
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -
NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zaklad Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z 0.0., 26 -026 Morawica, ul. Kielecka 38

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052. 493 .2016 z dnia: 05.07.2016
RODZAJ PROBKI: woda do spozycia
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI: wodociag Kielce, Bilcza, os. Echo Il , Portiernia

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZGK Morawica( M. Blicharski nr upowaznienia SE.fa 051/79/13
wydane przez PSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-1SO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 05.07.2016 godz. -
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 05.07.2016 godz. 11.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 05.07.2016 / 11.07.2016
Dopuszczalne
Badane wskazniki i parametry Jednostka | Kod | Znak Wynik zakresy Identyfikacja metody
wartosci™
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml C11a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba enterokokéw katowych (A) jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100mi 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12
Ogédlna liczba mikroorganizméw w temp. . _ ) X . :
2242°C po 72h inkubaci (A) jtkitml 025a 28 - PN-EN ISO 6222:2004 Metoda posiewu wgtebnego
Barwa (A) mg Ptdm® | 051b = 2 -® PN-EN (SO 7887:2012 p.6 metoda C
Metnosé (A) NTU 052a = 0,30 1 PN-EN 1SO 7027:2003 p.6.3
pH (.A) L 054a = 73 6,5-9,5 PN-EN IS0 10623:2012
(stezenie jondw wodoru)
Przewodnost elektryczna wiasciwa uSlem | 057a | = 689 2500  [PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
TFN (smak) (A) s_toplen | o59a < 1 @ PN-I'EN .1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
rozcienczenia wybdr niewymuszony
TON (zapach) (A) s_toplen | o612 < 1 _® PN-EN j622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
rozcienczenia wybor niewymuszony

Antymon (A) pg/dm® 103a < 12 5 PB/OBI/05 wydanie 1 z 18.02.2008 r.
Arsen (A) pg/dm? 104a < 12 10 PN-EN 1SO 11969:1999
Azotany (A) mg NOy/dm® | 1106 = 22 50 |PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Azotyny (A) mg NO/dm® | 111b < 0,02 0,50  |PN-EN SO 10304-1:2009/AC:2012
Bor (A) mg/dm® | 114b < 0,05 1,0 PB/OBS/25 wydanie 1z 31.10.2008 1,
Bromiany (A) yg/dm® 115a < 50 10 PN-EN ISO 15061:2003
Chlorki (A) mg fdm® 121b = 45 250 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Chrom og. (A) pg/dm® 123a < 5 50 PN -EN ISO 15586: 2005

Strona1z3 Zalacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2015r.



Nr sprawozdania: LHS.9051.2. 9/(9 .2016 Kielce, dnia: ]3 m 2[“5

Cyjanki (&) pg/dm® 126a < 5 50 PN-80/C-04603/01

Fluorki (A) mg /dm® 133b = 0,11 1,5 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Glin (A) pg /dm® 136a < 20 200 PN-EN ISO 12020:2002

Kadm (A) g/dm?® 139a < 05 5 PN -EN ISO 15586: 2005

Mangan (A) pg/dm® 142a < 2 50 PN -EN ISO 15586: 2005

Miedz (A) mg /dm?® 143b < 0,05 2,09 PN-ISO 8288:2002 metoda A

Nikiel (A) pg/dm?® 145a < 30 20 PN -EN ISO 15586: 2005

Otéw (A) pg/dm® 146a < 2 10 PN -EN ISO 15586: 2005

Rtet (A) pg/dm® 149a < 05 1 PN-EN 1483:2007

Selen (A) pg/dm® 150a < 10 10 PB/OBI/05 wydanie 1 z 18.02.2008 r.
Siarczany (A) mg /dm® | 151b = 35 250 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
S6d (A) mg /dm® 154b < 50 200 PN-ISO 9964-1:1994 + Ap1:2009
Twardo$é ogdina (A) mg CaCOyidm® | 161b = 340 60-500 PN-1SO 6059:1999

Zelazo ogéine (A) Mg fdm?® 170a < 40 200 PN-ISO 6332:2001

Amonowy jon (A) mg NH, /dm®| 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

1,2 dichloroetan (A) ug/dm® 207a < 1,0 3,0 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Benzen (A) pg/dm3 22%a < 01 1,0 PB/OBS/22 wydanie 1 2 06.10.2008 .
Benzo(a)piren (A) ug/dm® 230a < 0,0025 0,010 PB/OB$/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Benzo(b)fluoranten (A) yg/dm® 231a < 0,0025 - PB/OB$/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Benzo(ghi)perylen (A) po/dm? 232a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005 1.
Benzo(k)fluoranten (A) pg/dm® 233a < 0,0025 - PB/OB$/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Bromodichlorometan (A) mg/dm® 238b < 0,0010 0,015  [PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
8-HCH (E) (A) ug/dm® 250a < 0,006 0,10 PB/0B$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
Dibromochlorometan (A) mg/dm?® 255b < 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Indeno(1,2,3-c,d)piren (A) pg/dm® 280a < 0,0025 - PB/OB$/06 wydanie 1 z 31.08.2005T.
1-HCH (E) (A) pg/dm? 292a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
¥ pestycydéw ® (E) (A) ug/dm® 308a < 0,006 0,50 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10,04.2012 .
Tetrachloroeten (A) pgldm® 319a < 10 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Bromoform (A) mg/dm® 324b < 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Chloroform (A) mg/dm® 328b < 0,0010 0,030  [PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

¥ THM ™ (A po/dm® 332a < 1,0 100 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Utlenialnosé (A) mg /dm® 333b < 05 5,0 PN-EN ISO 8467:2001

5 WWA ™ (A) ug/dm?® 334a < 0,0025 0,10 PB/OB$/06 wydanie 1 z 31.08.2005 T,
2 trichloroetenu i tetrachloroetenu (A) pg/dm® 338a < 10 10 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
a-HCH (E) (A) pg/dm® 341a < 0,006 0,10 PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
B-HCH (E) (A) pg/dm® 342a < 0,006 0,10 PB/OBS$/20 wydanie 3 2 10.04.2012 1.
Trichloroeten (A) ug/dm? 350a < 10 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
HCB (E) (A) pg/dm?® 371a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.

Strona2z3 Zatacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2015r.




Nr sprawozdania: LHS.9051.2. 9/19 2016 Kielce, dnia: '3 07 2016

A-cyhalotrin (E) (A) pg/dm?® 372a < 0,006 0,10 PB/OBS$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
Malation (E) (A) ug/dm® 384a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
Heptachlor (E) (A) pg/dm® 393a < 0,006 0,030  [PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
Chloropiryfos (E) (A) ug/dm?® 609a < 0,008 0,10 PB/OBS$/20 wydanie 3 z 10.04.2012.
Procymidon (E) (A) ug/dm?® 677a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012.
Bifentryna (E) (A) pg/dm® 678a < 0,008 0,10  |PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012.

jtk - jednostki tworzace kolonie
M . w przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero
2 _ dopuszczalne zakresy wartoéci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2015r., poz.1989)
% . akceptowalna(y) przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian
- bez nieprawidtowych zmian
®) _ Warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3 < 1, gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stgzenie azotanéw (NOs) i azotynow (NO2) w mgl/l.
Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l.
- Warto$¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjna wody dla rur miedzianych.
- £THM oznacza sume zwigzkéw: chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan
™ _5" wielopierécieniowych weglowodoréw aromatycznych oznacza sume zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-c,d)piren
- 5 pestycydow oznacza sume poszczegdlnych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilociowo w ramach monitoringu.
(E)- badanie w ramach zakresu elastycznego
Wynik podany po znaku "<" dla parametrow fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody, dla smaku i zapachu
wynik akceptowalny

Autoryzowat: Zatwierdzit:
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Os$wiadcza sie, ze:
1. Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do dostarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calo$ci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona32z3 Zalgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2015r.



PCA

POLSKIE CENTAUM
AKREDYTACJI

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce
www.wsse-kielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl

tel. 413655436, 413655428

fax 413451873
Niniejsze sprawozdanie zavwiera wyniki badan oznaczone symbolem ,, A", objele zakresem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wyniki badan nieakvedytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajq oznaczenia , A"
Nr sprawozdania: LHS.9051.2. 920 2016 Kielce, dnia; 13 07 2016
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 916/0BSISP/16

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE;: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:
OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z 0.0., 26 -026 Morawica, ul. Kielecka 38

Zlecenie Nr LHS.9052. 493 .2016
woda do spozycia

bez zastrzezen

wodocigg Debska Wola, Debska Wola, ujecie wody -hydrofornia

z dnia: 05.07.2016

Przedstawiciel ZGK Morawica( M. Blicharski nr upowaznienia SE.la 051/79/13
wydane przez PSSE Kielce)

PN-I1SO 5667-5:2003; PN-EN 1SO 19458:2007

05.07.2016 godz. 8.50
05.07.2016 godz. 11.00
05.07.2016/ 11.07.2016

Dopuszczalne
Badane wskazniki | parametry Jednostka | Kod jZnak Wynik zakresy Identyfikacja metody
wartosci™?
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100mi 011a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba enterokokow katowych (A) jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100mi 015a = 0 0 PN -EN SO 9308-1:2014-12
Ogdlina liczba mikroorganizméw w temp. . _ 4 . .
22+2°C po 72h inkubadji (A) jtkitmi 025a 4 - PN-EN ISO 6222:2004 Metoda posiewu wgtebnego
Barwa (A) mg Ptdm® | 051b = 2 -@ PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
Metnosé (A) NTU 052a < 0,20 1@ PN-EN ISO 7027:2003 p.6.3
pH (.A) L 054a = 74 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
(stezenie jonow wodoru)
Przewodno§¢ elekiryczna wiasciwa uSiem | os7a = 495 2500 |PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
TEN (smak) (A) s'to[men | os9a < 1 o) PN-EN j622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
rozcienczenia wybOr niewymuszony
TON (zapach) (A) slto;')len | o61a < 1 _® PN-I’EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
rozcienczenia wybdr niewymuszony

Antymon (A) pg/dm3 103a < 12 5 PB/OBI/05 wydanie 1 z 18.02.2008 r.
Arsen (A) ug/dm?® 104a < 12 10 PN-EN ISO 11969:1999
Azotany (A) mg NOy/dm® { 110b = 33 505} PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Azotyny (A) mg NO,/dm® | 111b < 0,02 0,50 |PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Bor (A) mg /dm® 114b < 0,05 1,0 PB/OBS$/25 wydanie 1 z 31.10.2008 .
Bromiany (A) ug/dm® 115a < 50 10 PN-EN {80 15061:2003
Chlorki {(A) mg fdm?® 121b = 14 250 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Chrom og. (A) pgldm® 123a < 5 50 PN -EN ISO 15586: 2005

Strona1z3
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)
Nr sprawozdania: LHS.9051.2. C)QU 2016 Kielce, dnia: 13 07 2016

Cyjanki (A) pg/dm® 126a < 5 50 PN-80/C-04603/01

Fluorki (A) mg dm® 133b = 0,16 1,5 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Glin (A) Mg Jdm?® 136a < 20 200 PN-EN ISO 12020:2002

Kadm (A) ug/dm® 139a < 05 5 PN -EN ISO 15586: 2005

Mangan (A) pg/dm® 142a < 2 50 PN -EN SO 15586: 2005

Miedz (A) mg /dm® 143b < 0,05 2,0 PN-I1SO 8288:2002 metoda A

Nikiel (A) pg/dm3 145a < 3,0 20 PN -EN ISO 15586: 2005

Otow (A) pgldm® 146a < 2 10 PN -EN ISO 15586: 2005

Rteé (A) pg/dm® 149a < 05 1 PN-EN 1483:2007

Selen (A) ug/dm3 150a < 1,0 10 PB/OBI/05 wydanie 1 z 18.02.2008 r.
Siarczany (A) mg Jdm® 151b = 14 250 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
S6d (A) mg /dm® | 154b = 156 200 PN-ISO 9964-1:1994 + Ap1:2009
Twardo$é ogdlna (A) mg Cacodm® | 161b = 251 60-500 PN-ISO 6059:1999

Zelazo ogoine (A) ug /dm® 170a < 40 200 PN-ISO 6332:2001

Amonowy jon (A) mg NH, /dm® | 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

1,2 dichloroetan {A) pg/dm3 207a < 1,0 3,0 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Benzen (A) pg/dm® 229a < 01 1,0 PB/OBS/22 wydanie 1 z 06.10.2008 r.
Benzo(a)piren (A) pg/dm® 230a < 0,0025 0,010 PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
Benzo(b)fluoranten (A) yg/dm® 231a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
Benzo(ghi)perylen (A) pg/dm® 232a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
Benzo(k)fluoranten (A) pg/dm? 233a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31,08.2005 .
Bromodichlorometan (A) mg/dm3 238b < 0,0010 0,015 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
8-HCH (E) (A) pg/dm® 250a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
Dibromochlorometan (A) mg/dm® 255b < 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Indeno(1,2,3-c,d)piren (A) pg/dm? 280a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
v-HCH (E) (A) ug/dm® 292a < 0,006 0,10 PB/OBS$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
5 pestycydéw ® (E) (A) pgldm® 308a < 0,006 0,50 PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Tetrachloroeten (A) pg/dm® 319a < 1,0 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Bromoform (A) mg/dm? 324b < 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Chloroform (A) mg/dm3 328b < 0,0010 0,030 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2

¥ THM ™ (A) pgfdm® 332a < 10 100 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Utlenialno$¢ (A) mg fdm?® 333b < 05 5,0 PN-EN ISO 8467:2001

5 WWA ™ (a) yg/dm® 334a < 0,0025 0,10 PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
3 trichloroetenu i tetrachloroetenu (A) pg/dm® 338a < 1,0 10 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
a-HCH (E) (A) pg/dm® 341a < 0,008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 T,
B-HCH (E) (A) ugfdm?® 342a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Trichloroeten (A) pg/dm® 350a < 10 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
HCB (E) (A) pg/dm3 371a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
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Nr sprawozdania: LHs.9051.2. 920 2016 Kielce, dnia: 1307 2016

A-cyhalotrin (E) (A) pg/dm® 372a < 0,006 0,10 PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
Malation (E) (A) pgldm® | 384a < 0,006 0,10  |PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012.
Heptachlor (E) (A) pg/dm® | 393a < 0,006 0,030  |PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012.
Chloropiryfos (E) (A) pg/idm® | 609a < 0,006 0,10  |PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012.
Procymidon (E) (A) ug/dm® 677a < 0,006 0,10 PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012.
Bifentryna (E) (A) pg/dm® 678a < 0,006 0,10 PB/OBS$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .

jtk - jednostki tworzgce kolonie

™ _ w przypadku podania jednej wartoéci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

@ _ dopuszczalne zakresy wartoéci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2015r., poz.1989)

@ _ akceptowalna(y) przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian

™ _ ez nieprawidtowych zmian

®) . Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stgzenie azotanow (NO;) i azotynow (NO,) w mgl/l.

Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzagdzen dystrybucji nie moze przekracza¢ warto$ci 0,10 mg/l.

©) _ Wartos¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.

™ _ $THM oznacza sume zwigzkdw: chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan

(™ 5" wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych oznacza sume zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-c,d)piren

) _ 5 pestycydéw oznacza sume poszczegdlnych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

(E)- badanie w ramach zakresu elastycznego

Wynik podany po znaku "<" dla parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzowat: Zatwierdzit:

A
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Oswiadcza sig, ze:
1. Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do dostarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie w przypadku prébki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar
5. Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona3z3 Zatgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2015r.



C A Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
P DZIAL LABORATORYINY
PoLskie Centaum ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

AKREDYTATJ)

ul. Jagielloniska 68, 25-734 Kielce

H % www.wsse-kiclce.pl
E e E-mail: lab.hk@wsse-kiclce.pl tel. 413655436, 413655428
{'BADANIA
fax 413451873
AB 552 Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badai oznaczone symbolem ,,A”, objgte zakresem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wyniki badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajq oznaczenia ,A”.
Nr sprawozdania: LHS.9051.2. ¥ 2 2016 Kielce, dnia: 13 07 201

SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKL: 918/0BS/SP/16
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -
NAZWA | ADRES KLIENTA: Zaktad Gospodarki Komunalinej w Morawicy Sp. z 0.0., 26 -026 Morawica, ul. Kielecka 38

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052. 493 2016 z dnia: 05.07.2016
RODZAJ PROBKI: woda do spozycia
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI: wodociag Bilcza, Bilcza, ul. Podsukowie, Stacja Uzdatniania Wody

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZGK Morawica( M. Blicharski nr upowaznienia SE.la 051/79/13
wydane przez PSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 05.07.2016 godz. 9.50
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 05.07.2016 godz. 11.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 05.07.2016/ 11.07.2016
Dopuszczalne
Badane wskazniki i parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik zakresy Identyfikacja metody
wartoscit?
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100mi 0i1a = 0 0 PN -EN 1SO 9308-1:2014-12
Liczba enterokokéw katowych (A) jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN 1SO 9308-1:2014-12

OgblIna liczba mikroorganizméw w temp.

j 2 = L@ - 2:2004 i i
22+2°C po 72h inkubadjl (A) jtk/ml 025a 23 PN-EN ISO 622 Metoda posiewu wgtebnego
Barwa (A) mg Ptdm® | 051b < 2 -@ PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
Metnos¢ (A) NTU 052a = 041 13 PN-EN ISO 7027:2003 p.6.3
pH (A) L 054a = 78 6,5-9,5 PN-EN IS0 10523:2012
(stezenie jondw wodoru)

Przewodnose elekiryczna wiasciwa ySiem | 057a = 702 2500  |PN-EN 27888:1999

w 25°C (A)

TFN (smak) (A) s'toplen | o59a < 1 @ PN-EN ‘1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
rozcienczenia wybor niewymuszony

TON (zapach) (A) s.toplen | o61a < 1 ) PN-IIEN '1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
rozcienczenia wybOr niewymuszony

Antymon (A) pgldm?® 103a < 1.2 5 PB/OB1/05 wydanie 1 z 18.02.2008 r.

Arsen (A) pg/dm® 104a < 12 10 PN-EN ISO 11969:1999

Azotany (A) mg NOy/dm® | 110b = 24 50 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012

Azotyny (A) mg NO,/dm® | 111b < 0,02 0,50%  |PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012

Bor (A) mg/dm® | 114b < 0,05 1,0 PB/OBS/25 wydanie 1z 31.10.2008 r.

Bromiany (A) pgldm? 115a < 50 10 PN-ENISO 15081:2003

Chlorki (A) mg /dm® 121b = 46 250 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012

Chrom og. (A) pg/dm? 123a < 5 50 PN -EN SO 15586: 2005
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Nr sprawozdania:

N
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Kielce, dnia:

Cyjanki (A) pg/dm3 126a < 5 50 PN-80/C-04603/01

Fluorki (A) mg/dm® | 133b = 0,11 1,5 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Glin (A) pg /dm® 136a < 20 200 PN-EN ISO 12020:2002

Kadm (A) ugldm? 139a < 05 5 PN -EN ISO 15586: 2005

Mangan (A) ug/dm® 142a < 2 50 PN -ENISO 15586: 2005

Miedz (A) mg /dm® | 143b < 0,05 2,00 PN-ISO 8288:2002 metoda A

Nikiel (A) pgldm?® 145a < 30 20 PN -EN ISO 15586: 2005

Otow (A) ug/dm?® 146a < 2 10 PN -EN ISO 15586: 2005

Rteé (A) ug/dm® 149a < 05 1 PN-EN 1483:2007

Selen (A) pg/dm? 150a < 10 10 PB/OBI/05 wydanie 1 z 18.02.2008 r.
Siarczany (A) mg /dm® | 151b = 35 250 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
S6d (A) mg /dm® | 154b = 158 200 PN-ISO 9964-1:1994 + Ap1:2009
Twardo$¢ ogdlna (A) mg cacoyam® | 161b = 339 60-500  |PN-ISO 6059:1999

Zelazo ogéine (A) ug /dm® 170a < 40 200 PN-ISO 6332:2001

Amonowy jon (A) mg NH, /dm®| 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

1.2 dichloroetan (A) Hg/dm?® 207a < 10 3.0 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Benzen (A) pg/dm® 229a < 01 1,0 PB/OBS/22 wydanie 1 z 06.10.2008 .
Benzo(a)piren (A) pg/dm3 230a < 0,0025 0,010 PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 1.
Benzo(b)fluoranten (A) ug/dm® 231a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 1.
Benzo(ghi)perylen (A) pg/dm® 232a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005 r,
Benzo(k)fluoranten (A) ug/dm® 233a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 1.
Bromodichlorometan (A) mg/dm® 238b < 0,0010 0,015 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
8-HCH (E) (A) ug/dm? 250a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
Dibromochlorometan (A} mg/dm® 255b < 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Indeno(1,2,3-c,d)piren (A) yg/dm® 280a < 0,0025 - PB/OB$/06 wydanie 1 z 31.08.2005 1.
y-HCH (E) (A) ug/dm® 292a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
Y pestycydow ®! (E) (A) pg/dm? 308a < 0,006 0,50 PB/OBS$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
Tetrachloroeten (A) ug/dm?® 319a < 1,0 - PN-EN {SO 10301:2002 Rozdziat 2
Bromoform (A) mg/dm® 324b < 0,0010 - PN-EN SO 10301:2002 Rozdziat 2
Chloroform (A) mg/dm? 328b < 0,0010 0,030  |PN-ENISO 10301:2002 Rozdziat 2
¥ THM ™ (a) pgidm? 332a < 10 100 PN-EN [SO 10301:2002 Rozdziat 2
Utlenialnoéé (A) mg/dm® | 333b < 05 5,0 PN-EN ISO 8467:2001

5 WWA ™ (a) pg/dm?® 334a < 0,0025 0,10 PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 1.
2 trichloroetenu i tetrachloroetenu (A) ug/dm? 338a < 1,0 10 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
a-HCH (E) (A) pgldm® 341a < 0,006 0,10 PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
B-HCH (E) (A) pg/dm® 342a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Trichloroeten (A) ugldm?® 350a < 10 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
HCB (E) (A) pg/dm® 371a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
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A-cyhalotrin (E) (A) pgidm® | 372a < 0,006 0,10  |PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012r.
Malation (E) (A) pg/dm® 384a < 0,006 0,10 PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
Heptachlor (E) (A) pg/dm® 393a < 0,006 0,030  |PB/OBS$/20 wydanie 3 z 10.04.2012.
Chloropiryfos (E) (A) pgldm® | 609a < 0,006 0,10  |PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
Procymidon (E) (A) ug/dm® 677a < 0,006 0,10 PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
Bifentryna (E) (A) pgldm® | 678a < 0,006 0,10  |PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012.

jtk - jednostki tworzace kolonie .

™ _ w przypadku podania jednej wartoci dolna wartoé zakresu wynosi zero

@ _ dopuszczalne zakresy wartoéci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2015r., poz.1989)

® . akceptowalna(y) przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian

“ . bez nieprawidtowych zmian

®) - Warunek: [azotany)/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stgzenie azotanow (NOs) i azotynow (NO,) w mg/l.

Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucii nie moze przekracza¢ warto$ci 0,10 mg/I.

©) _ Wartos¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.

™ _ $THM oznacza sume zwigzkdw: chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan

™ s wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych oznacza sume zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-c,d)piren

P .5 pestycydéw oznacza sume poszczegdlnych pestycydow wykrytych i oznaczonych iloéciowo w ramach monitoringu.

(E)- badanie w ramach zakresu elastycznego

Wynik podany po znaku "<" dla parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzowat: Zatwierdzit:
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O$wiadcza sie, ze:
1. Wyniki badania odnoszg sig wytgcznie do dostarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona3z3 Zalgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2015r.



