PCA

PoLsgie CENTRUM

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYJNY
ODDZIAL. BADAN HIGIENY SRODOWISKA

AKREDYTACJ!

ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

' % www.wsse-kielce.pl
: ) E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl tel. 413655436, 413655428
-BADANIA . - fax 413451873

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan oznaczone symbolem ,, A", objgte zakresem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wyniki badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredyiacji nie posiadajq oznaczenia A"

26 06 2019

SElb.9051.1.1.(/Z(§/ 2015
SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania: Kielce, dnia:

KOD PROBKI: 780/0BSIN/15

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA: Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Kielcach, 25-819 Kielce,

ul. Skibinskiego 4

Protokdt Nr SEla 4261/ 284 /15  z dnia: 22.06.2015 do SEIb.9011.2.109.2014,
SEIb.9011.2.31.2015

RODZAJ PROBKI: woda do spozycia

OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI: wodociag Bilcza, 2604PPPPW 3937, Bilcza Podsukowie -Stacja Uzdatnianai Wody

DOKUMENT:

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PSSE Kielce (A. Koztowska, B. Polakowski)

POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/PO-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 22.06.2015 godz. 9.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 22.06.2015 godz. 12.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 22.06.2015/24.06.2015

Dopuszczalne
Badane wskazniki i parametry Jednostka Kod | Znak Wynik zakresy ldentyfikacja metody
wartosci'"?
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml 011a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12
Barwa (A) mg Ptdm® | 051b < 2 -® PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
Metnost (A) NTU 052a < 020 19 PN-EN ISO 7027:2003 p.6.3
pH(odczyn) (A) - 054a = 73 6,5-9,5 |PN-ENISO 10523:2012
Przewodnosc eleklryczna wlasciwa uSiem | 057a = 484 2500  |PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
TEN (smak) (A) SFOF)Ien A 059a < 1 o) PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
rozcienczenia wybor niewymuszony
TON (zapach) (A) s.to;'ueri . 061a < 1 o) PN-EN j622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
rozcienczenia wybor niewymuszony
Mangan (A) ug/dm® 142a < 5 50 PN-92/C -04570/01
Zelazo ogdine (A) ug fdm?® 170a < 40 200 PN-ISO 6332:2001
Amonowy jon (A) mg NH, /dm® | 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

Strona1z2 Zalacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2015r.






PoLsxie CenTrum
AKREDYTACJL

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYJINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagielloniska 68, 25-734 Kielce
www.wsse-kielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl tel. 413655436, 413655428
fax 413451873

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badarn oznaczone symbolem ,, A", objgte zakresem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wyniki badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajq oznaczenia ., A"

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

SElb.9051.1.1. (M,? 2015 Kielce, dnia: 24 06 2019
SPRAWOZDANIE Z BADAN

781/0BS/N/15

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:
DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Kielcach, 25-819 Kielce,

ul. Skibinskiego 4

Protokdt Nr SEla 4261/285/15 z dnia: 22.06.2015 do SEIb.9011.2.109.2014,
SEIb.9011.2.31.2015

woda do spozycia

bez zastrzezen

wodociag Brzeziny, 2604PPPPW 1081, Brzeziny -Hydrofornia

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PSSE Kielce (A. Koztowska, B. Polakowski)

POBIERANIE PROBEK wg: PN-1SO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/P0O-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: ) 22.06.2015 godz. 9.20

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 22.06.2015 godz. 12.30

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 22.06.2015/24.0.62015
Dopuszczaine

Badane wskazniki i parametry Jednostka Kod | znak Wynik zakresy Identyfikacja metody

wartosci™?

Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml 011a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12

Liczba Escherichia coii (A) jtk/i00ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12

Barwa (A) mg Ptdm® | 051b < 2 -@ PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C

Metnosé (A) NTU 052a < 0,20 1 PN-EN 1SO 7027:2003 p.6.3

pH(odczyn) (A) - 054a = 72 6,5-9,5 |PN-ENISO 10523:2012

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa _ .

w 25°C (A) pS/cm 057a = 761 2500 PN-EN 27888:1999

Amonowy jon (A) mg NH, /dm® | 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

Strona 122

Zalacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2015r.







PCA

PoLsxie CENTRUM
AKREDYTACJI

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach

ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

DZIAL LABORATORYINY

ul. Jagiellofiska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-kielce.pl

E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl

tel. 413655436, 413655428
fax 413451873

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badai oznaczone symbolem ,, A", objete zakresem akredytacji PCA nr AB 552

oraz wyniki bada nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajq oznaczenia ,,A".

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

NAZWA | ADRES KLIENTA:
DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:

SEIb.9051.1.1.‘M9 2015
SPRAWOZDANIE Z BADAN

782/0BSIN/15
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Kielcach, 25-819 Kielce,

ul. Skibinskiego 4

Kielce, dnia: 24 06 2019

Protok6t Nr SEla 4261/ 286 /15 z dnia: 22.06.2015 do SEIb.9011.2.109.2014,
SEIb.9011.2.31.2015

woda do spozycia

bez zastrzezen
wodociag Debska Wola, 2604PPPPW 1217, Debska Wola -Hydrofornia

Przedstawiciel PSSE Kielce (A. Koztowska, B. Polakowski)
PN-1SO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/PO-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

22.06.2015 godz. 9.40
22.06.2015 godz. 12.30
22.06.2015/24.06.2015

Dopuszczalne
Badane wskazniki i parametry Jednostka Kod | Znak Wynik zakresy Identyfikacja metody
wartosci'"?
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100mi | 011a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12
Barwa (A) mg Pt/dm® | 051b < 2 - PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
Metnosé (A) NTU 052a < 0,20 1 PN-EN ISO 7027:2003 p.6.3
pH(odczyn) (A) - 054a = 74 6,5-9,5 |PN-EN ISO 10523:2012
Przewodnose elektryczna wiasciwa pSicm 057a = 52 2500  |PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
TFN (smak) (A) sfopieﬁ A 059a < 1 e PN-!?N j622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
rozciericzenia wybdr niewymuszony
stopier @ PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta,
TON (zapach) (A) rozcienczenia | 2812 < 1 - wybdr niewymuszony
Amonowy jon (A) mg NH, /dm® | 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

Strona1z2

Zalacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2015r.







