Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach

CA DZIAL LABORATORYINY
Pussie Ceraun ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-kielee.pl

E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl tel. 413655436
fax 413451873
AB 552 Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan oznaczone symbolem ,, A", obj¢te zakresem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wyniki badai nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajq oznaczenia . A
Nr sprawozdania: LHs.0051.2/41l2. 2018 Kielce, dnia: 2018 -09- 0 6

SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 1437/0BS/SP/18
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:
NAZWA | ADRES KLIENTA: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z 0.0., 26 -026 Morawica, ul. Kielecka 38

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052. 738 .2018 z dnia: 03.09.2018
RODZAJ PROBKI: woda do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI:  wodocigg Debska Wola, Debska Wola, hydrofornia

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZGK Morawica( A.Grudzinska nr upowaznienia LHS/30/2018,
wydane przez WSSE Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 03.09.2018 godz. 7.40
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 03.09.2018 godz. 9.30
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 03.09.2018/ 06.09.2018
Wartos¢ parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod | Znak Wynik o Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml 011a = 0 o' PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokow (A) Jtk/100mlI 013a = 0 b} PN-EN ISO 78599-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogolna liczba mikroorganizmow ) B . Bez nieprawidiowych  [PN-EN ISO 6222:2004
w temp. 22+2°C (A) Ml Hess = 43 159 zmian'?) Metoda posiewu wgtebnego

jtk - jednostki tworzace kolonie
- w przypadku podania jednej wartoéci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero
@ . warto$¢ parametryczna wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r., poz. 2294)
- Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.
“ . Zaleca sie, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
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- niepewnosé rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% i wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek
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O$wiadcza sie, ze:

1. Wyniki badania odnoszg sie wytgcznie do dostarczonej probki.

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu migjsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.

4. Klientowi przystuguje prawo reklamaciji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan

5. Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona 1z 1 Zatgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2018r.



