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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR S6/1/23

/PG-303/508-3/2023

ZLECENIODAWCA: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Morawicy

ul. Kielecka 9 26-026 Morawica

Numer zlecenia: PG-303/508-3/2023

Kody probek: PG-303/508-3/2023/23/1/6
TEMAT: Badania wody do spozycia
Prébki pobrane przez: Zleceniodawce

Cel badan: Obszar regulowany prawnie
Sprawozdanie autoryzowat: Iwona Jedynak-Materek

Kierownik - Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Mikrobi

Ewelina Stominska
Starszy specjalista - Pracownia Analiz Fizykochemicznych

Sprawozdanie zatwierdzit: Agata Osobinska
Kierownik Laboratorium Badan Srodowiskowych

Elektronicznie

Ag ata podpisany przez
Agata Osobinska

Osobinska pata:2023.01.25

14:52:26 +01'00'

ologicznych

i Mikrobiologicznych

Kielce, dn. 2023-01-25
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR $6/1/23/PG-303/508-3/2023 2023-01-25

Kod prébki Stan probki Rodzaj prébki - metoda poboru/pomiaru
PG-303/508-3/2023/23/1/6 debry woda do spozycia: -
Data pobierania/pomiaru Data przyjecia do laboratorium Data zakoficzenia badah
17/01/2023 ® 17/01/2023 20/01/2023
Miejsce pobierania/pomiaru Wodociagi Kieleckie Bilcza ul.Jawornia 1 2
Oznakowanie probki Wodociagi Kieleckie Bilcza ul.Jawornia 1 2
Nr wewnetrzny probki 006 9674

Identyfikacja procedury Wartosci parametryczne w sprawie

Parametr Jednostka Wrynik/Rezultat U [£] Y h jakosci wody przeznaczonej do
badawcze] (Procedura/Norma) . o0 eMZ poz. 2294 z 11.12.2017
AZ pH - 7,8.10.3¢; 0,1 PN-EN 150 10523:2012 6,5-9,5
Potencjometryczna
A2 Przewodnoéé elektryczna ps/em 764 155, 14 PN-EN 27888:1959 2500 uS/fcm
whasciwa (25%C) Konduktometryczna
AZ Azotyny mqg/l <0,030 16% PN-ENISO 10304-1:2009 + AC 2012 0,50 mg/l; w wodzie uzdatnionej
1C wprowadzanej do sieci wodeciggowe; lub
innych urzgdzen dystrybucji nie moze
przekraczac wartoscl 0,10 mg/l
A.Z  Jon amonowy mg/| <0,013 20% PN-1S0 7150-1:2002 0,50 mg/l
Spektrofotometrycznie
A,Z Liczba bakterii jtk/100 ml 0 . PN-EN ISC §308-1:2014- 0 jtk/100 ml|
Escherichia coli 12+A1:2017-04 Metoda filtrac]i
membranowe)
A,Z  Liczba bakterii grupy coli  jtk/100 ml [y] - PN-EN 1SC 9308-1:2014- 0 jtk/100 ml
124A1:2017-04 Metoda filtracji
membranowej
A,7  Liczba Enterokokow jtk/100 ml 0 - PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda 0 jtk/100 ml
katowych filtracji membranowej
A,Z 0Ogdlna liczba jtk/1 ml nie wykryto - PN-EN IS0 6222:2004 Metoda <100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzane]j do
mikroorganizmow w 22 posiewu na agarze odzywezym sieci wodoaciggowe); <200 jtk/1 ml w kranie
st,C po 72 h konsumenta
AZ  Metnosc NTU <0,100 25%, PN-EN 1SC 7027-1:2016-09 Akceptowalna przez konsumentdw i bez
Nefelometrycznie nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres
wartosci do 1,0 NTU.
AZ  Barwa mg/l Pt <5 9%, PN-EN IS0 7887:2012 metoda C Akceptowalna przez konsumentow i bez
Spektrofotometrycznie nieprawidiowych zmian, Woda w kranie
konsumenta - do 15 mgPt/l
A,Z  Liczba progowa smaku TFN 133 450, 0,30 PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i bez
(TFN) nieprawidiowych zmian
A,Z Liczba progowa zapachu TON 1,23.30¢; 0,34 PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i bez
(TON) nieprawidtowych zmian

A - metcda akredytowana
Z - metoda zatwierdzona przez PPIS w Kielcach nr decyzji: NH$.9020.12.49.2022 z dnia 02.01.2023

Prébki pobrane przez Zleceniodawce: osoba pobierajaca - Agnieszka Grudzinska zaswiadczenie nr LHS/30/018
Wartos¢ podana w nawiasie - temperatura pomiaru
Ogdlna liczba mikroorganizmow 22+2 st.C po 72h wykonano na agarze z ekstraktem drozdzowym. Meteda ptytek lanych

TFN - liczha progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonano metoda uproszczona, w przypadku pozostatych wynikdw zastosowano metede
peina. Badanie przeprowadzito trzech oceniajacych. Informacja nt. warunkow prowadzenia badan - do wgladu w taboratorium.

TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonano metoda uproszczona, w przypadku pozestatych wynikéw zastosowano
metode petng. Badanie przeprowadzito trzech oceniajacych. Informacja nt. warunkdéw prowadzenia badan - do wgladu w laboratorium

Przedstawione wyniki odnosza sie wylacznie do analizowanych prébek.

Daty wykonania poszczegdlnych analiz sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w Laboraterium.

Niepewnosé (U) okredlono jako niepewnoéé rozszerzong, Wspoiczynnik rozszerzenia k=2; poziem ufnosci 95%.

Dla probek pobieranych przez Laboratorium niepewnos$é odnasi sie do procesu analitycznego wraz z pobieraniem prébek,

Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce niepewnost odnosi sie do procesu analitycznego.

Wwartoéé dolnego zakresu pomiarowego jest réwniez granica oznaczalnosci metedy (jezeli ma to zastosowanie), Sprawozdanie moze byd kopiowane
jedynie w catosci: inna forma wykorzystania wynikow jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsigbiorstwa Geologicznego Sp. z 0. 0.
Termin sktadania skarg wynosi 14 dni od daty przekazania sprawozdania.

! Dla rezultatow badania ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metody niepewnos¢ wyrazona zostala jako % w odniesieniu do wartosci granicznej.

2- [nformacja podana przez zleceniodawce.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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