R Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach

PCA DZIAL LABORATORYJNY
PoLskiE CEnTntm ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
e ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce
% www.wsse-kielce.pl
€ E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl tel. 413655436, 413655428
BADANIA fax 413451873

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan oznaczone symbolem ,,A", objete zakresem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wyniki badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajq oznaczenia ,,A".

Nr sprawozdania: SEIb.9051.2. DU;Q;) .2015 . Kielce, dnia: 20 11 st
SPRAWOZDANIE Z BADAN S
KOD PROBKI: 911/0BS/ SP/15

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -
NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zaktad Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z 0.0. , 26-026 Morawica

ul.Kielecka 38
DOKUMENT: Zlecenie Nr SEIb.9052.487.2015 z dnia: 21.07.2015
RODZAJ PROBKI: woda do spozycia
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI: wodocigg Bilcza, 2604PPPPW 2937 Bilcza,ul.Podsukowie, Stacja Uzdatniania Wody

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel ZGK Morawica( Ewa Ubozak nr upowaznienia 10/2008 wydane przez
WSSE Kielce)

POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN I1SO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 21.07.2015 godz.10.25

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 21.07.2015 godz.11.00

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 21.07.2015/ 27.07.2015

Dopuszczalne
Badane wskazniki i parametry Jednostka | Kod |Znak Wyniki zakresy Identyfikacja metody
wartosci?

Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml 011a = 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12

Liczba enterokokdéw katowych (A) jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12

Ogodlina liczba mikroorganizméw w temp. itk/mi 025a - e “@ PN-EN ISO 6222:2004 Metoda posiewu

22+2°C po 72h inkubacji (A) J wykryto ) wgtebnego

Barwa (A) mg Ptdm® | 051b < 2 - PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C

Metnos¢ (A) NTU 052a < 0,20 1@ PN-EN I1SO 7027:2003 p.6.3

pH(odczyn)(A) - 054a = 74 6,5-9,5 |PN-ENISO 10523:2012

Przewodnos¢ elekiryczna wlasciwa usicm | os7a | = 466 2500  |PN-EN 27888:1999

w 25°C (A)

TFN (smak) (A) sFop|en | os9a < 1 L@ PN-EN 1622:200§ Metoda uproszczona
rozcienczenia parzysta, wybér niewymuszony

TON (zapach) (A) s}opleh | o61a < 1 @ PN-EN 1622:200§ Metoda uproszczona
rozcienczenia parzysta, wybdr niewymuszony

Antymon (A) pg/dm?® 103a < 12 5 PB/OBI/05 wydanie 1z 18.02.2008 .

Arsen (A) pg/dm® 104a < 12 10 PN-EN ISO 11969:1999

Azotany (A) mg NOy/dm® | 110b = 047 50 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012

Azotyny (A) mg NO,/dm® | 111b < 0,02 0,50 PN-EN I1SO 10304-1:2009/AC:2012

Bor (A) mg /dm® 114b < 0,05 1,0 PB/OBS/25 wydanie 1 z 31.10.2008 r.

Bromiany (A) pg/dm?® 115a < 50 10 PN-EN ISO 15061:2003

Chlorki (A) mg /dm?® 121b = 69 250 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012

Chrom og. (A) Ugldm3 123a < 5 50 PN -EN ISO 15586: 2005

Cyjanki (A) ug/dm?® 126a < 5 50 PN-80/C-04603/01

Fluorki (A) mg fdm?® 133b = 017 1.5 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012

Strona1z3 Zalacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2015r.













PCA

PoLSKiE CENYRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-kielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl

tel. 413655436, 413655428
fax 413451873

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan oznaczone symbolem ,, A", objete zakresem akredytacji PCA nr AB 552

oraz wyniki badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajq oznaczenia , A"

Nr sprawozdania:

SElb.9051.2.q 76) .2015

SPRAWOZDANIE Z BADAN

3000

Kielce, dnia:

NAT

Ui

KOD PROBKI: 910/0BS/ SP/15

Glin (A) ug/dm® | 136a 20 200 PN-EN ISO 12020:2002

Kadm (A) pg/dm® 139a 05 5 PN -EN ISO 15586: 2005

Mangan (A) ug/dm® 142a 5 50 PN -EN ISO 15586: 2005

Miedz (A) mg /dm® 143b 0,05 2,0 PN-ISO 8288:2002 metoda A

Nikiel (A) pg/dm® | 145a 3,0 20 PN -EN ISO 15586: 2005

Otéw (A) pg/dm® 146a 2 10 PN -EN ISO 15586: 2005

Rte¢ (A) pg/dm® 149a 0,5 1 PN-EN 1483:2007

Selen (A) ug/dm® 150a 1,0 10 PB/OBI/05 wydanie 1 z 18.02.2008 r.
Siarczany (A) mg /dm® 151b 39 250 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Sod (A) mg/dm® | 154b 19,3 200 PN-1SO 9964-1:1994 + Ap1:2009
Twardo$¢ ogélna (A) CaCr(;?/dma 161b 351 60-500 PN-ISO 6059:1999

Zelazo ogdlne (A) ug /dm® 170a 40 200 PN-1SO 6332:2001

Amonowy jon (A) mg NH, /dm® | 181b 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

1,2 dichloroetan (A) pg/dm’ 207a 1,0 3,0 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Benzen (A) pg/dm® 229a 0,1 1,0 PB/OB$/22 wydanie 1z 06.10.2008 r.
Benzo(a)piren (A) ug/dm® 230a 0,0025 0,010 PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
Benzo(b)fluoranten (A) pg/dm® 231a 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
Benzo(ghi)perylen (A) pg/dm? 232a 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
Benzo(k)fluoranten (A) pg/dm® 233a 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
Bromodichlorometan (A) mg/dm?® 238b 0,0010 0,015 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
5-HCH (E) (A) pg/dm® 250a 0,006 0,10 PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Dibromochlorometan (A) mg/dm3 255b 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Indeno(1,2,3-c,d)piren (A) pg/dm? 280a 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
y-HCH (E) (A) pg/dm® 292a 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012r.
S pestycydéw ® (E) (A) ug/dm?® 308a 0,006 - PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
Tetrachloroeten (A) ug/dm® 319a 1,0 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Bromoform (A) mg/dm® 324b 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Chloroform (A) mg/dm® 328b 0,0010 0,030 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

¥ THM ™ (A) pg/dm’ 332a 1,0 100 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Utlenialno$¢ (A) mg /dm* 333b 0,5 5,0 PN-EN SO 8467:2001

Strona2z3 Zalacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2015r.










PCA

PoLskiE CENYRUM
AKREDYTACJI

Wojewoddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

Nr sprawozdania:

sau%smzﬁ?f 2015

SPRAWOZDANIE Z BADAN

% - www.wsse-kielce.pl
'7 E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl tel. 413655436, 413655428
BADANIA fax 413451873
Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badar oznaczone symbolem , A", objete zakresem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wyniki badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajq oznaczenia ,, A"
30 07 20

Kielce, dnia:

KOD PROBKI: 909/0BS/ SP/15

Glin (A) pg/dm® | 136a 20 200 PN-EN 1SO 12020:2002

Kadm (A) ug/dm?® 139a 05 5 PN -EN ISO 15586: 2005

Mangan (A) pg/dm3 142a 5 50 PN -EN ISO 15586: 2005

Miedz (A) mg/dm® | 143b 0,05 2,0 PN-ISO 8288:2002 metoda A

Nikiel (A) pg/dm® 145a 3,0 20 PN -EN ISO 15586: 2005

Oléw (A) pg/dm’ 146a 2 10 PN -EN ISO 15586: 2005

Rte¢ (A) ug/dm?® 149a 0,5 1 PN-EN 1483:2007

Selen (A) pg/dm® 150a 1,0 10 PB/OBI/05 wydanie 1 z 18.02.2008 r.
Siarczany (A) mg /dm® 151b 55 250 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Sod (A) mg/dm*® | 154b 23,0 200 PN-ISO 9964-1:1994 + Ap1:2009
Twardoé¢ ogoina (A) ca ng am? | 1610 355 60-500  |[PN-1SO 6059:1999

Zelazo ogdine (A) ug /dm? 170a 40 200 PN-ISO 6332:2001

Amonowy jon (A) mg NH, /dm® | 181b 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

1,2 dichloroetan (A) |_ng<:lm3 207a 1,0 3,0 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Benzen (A) pg/dm3 229a 0,1 1,0 PB/OBS/22 wydanie 1z 06.10.2008 r.
Benzo(a)piren (A) pg/dm® 230a 0,0025 0,010 PB/OBS$/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
Benzo(b)fluoranten (A) pg/dm® 231a 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
Benzo(ghi)perylen (A) pg/dm® 232a 0,0025 - PB/OBS$/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Benzo(k)fluoranten (A) pg/dm® 233a 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
Bromodichlorometan (A) mg/dm® 238b 0,0010 0,015 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
3-HCH (E) (A) pg/dm® 250a 0,006 010  |PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 .
Dibromochlorometan (A) mg/dm3 255b 0,0010 - PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Indeno(1,2,3-c,d)piren (A) pg/dm® 280a 0,0025 - PB/OBS$/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
\-HCH (E) (A) pg/dm® 292a 0,006 010  |PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 .
5 pestycydow ® (E) (A) ug/dm?® 308a 0,006 - PB/OBS$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
Tetrachloroeten (A) pg/dm® 319a 1,0 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Bromoform (A) mg/dm® 324b 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Chloroform (A) mg/dm3 328b 0,0010 0,030 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

S THM ™ (A) pg/dm® 332a 1,0 100 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Utlenialno$¢ (A) mg /dm® 333b 0.5 5,0 PN-EN ISO 8467:2001

Strona2z3 Zalgcznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2015r.







PCA

PoLsxie CENTRUM
AXREDYTACJI

.

BADANIA

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach

DZIAL LABORATORYJNY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce
www.wsse-kielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl

tel. 413655436, 413655428

fax 413451873
Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badarn oznaczone symbolem ,,A”, objete zakresem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wyniki badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajq omaczenia , A",
, iy . ,
Nr sprawozdania: SEIb.9051.2. /Z‘ 2015 Kielce, dnia: 30 07 2015
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 908/0BS/ SP/15

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:
DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:
PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z 0.0. , 26-026 Morawica
ul.Kielecka 38

Zlecenie Nr SEIb.9052.487.2015
woda do spozycia

bez zastrzezen

wodocigg Debska Wola, 2604PPPPW 1217, Debska Wola, Hydrofornia.

z dnia: 21.07.2015

Przedstawiciel ZGK Morawica( Ewa Ubozak nr upowaznienia 10/2008 wydane przez
WSSE Kielce)

PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007

21.07.2015 godz.9.20
21.07.2015 godz.11.00
21.07.2015/ 27.07.2015

Dopuszczalne
Badane wskazniki i parametry Jednostka Kod | Znak Wyniki 2akresy Identyfikacja metody
wartoscit"?
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100mi 011a = 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba enterokokdw katowych (A) jtk/100mli 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Ogolna liczba mikroorganizméw w temp. itk/AmI 025a _ nie @ PN-EN ISO 6222:2004 Metoda posiewu
22+2°C po 72h inkubacji (A) ] wykryto ) wglebnego
Barwa (A) mg Ptdm® | 051b < 2 - PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
Metnos¢ (A) NTU 052a < 0,20 1@ PN-EN ISO 7027:2003 p.6.3
pH(odczyn)(A) - 054a = 76 6,5-9,5 |PN-ENISO 10523:2012
PrzewodnoS¢ elektryczna wiasciwa uSiem | os7a = 495 2500  |PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
TEN (smak) (A) s}opleh | os0a < 1 @ PN-EN 1622:200§ Metoda uproszczona
rozcienczenia parzysta, wybdr niewymuszony
TON (zapach) (A) sFopleh | o61a < 1 @ PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona
rozcienczenia parzysta, wybor niewymuszony
Antymon (A) pg/dm3 103a < 12 5 PB/OBI/0S wydanie 1 z 18.02.2008 r.
Arsen (A) pg/dm® 104a < 12 10 PN-EN ISO 11969:1999
Azotany (A) mg NOy/dm® | 110b = 34 50 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Azotyny (A) mg NO,/dm® | 111b < 0,02 0,50 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Bor (A) mg /dm* 114b < 0,06 1,0 PB/OBS/25 wydanie 1 z 31.10.2008 r.
Bromiany (A) pg/dm® 115a < 50 10 PN-EN 1SO 15061:2003
Chlorki (A) mg /dm® 121b = 17 250 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Chrom og. (A) pg/dm® 123a < 5 50 PN -EN ISO 15586: 2005
Cyjanki (A) pg/dm® 126a < 5 50 PN-80/C-04603/01
Fluorki (A) mg /dm? 133b = 0,16 1,5 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Strona1z3 Zalacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2015r.




PCA

Polskie CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA
—_—

AB 552

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYJNY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-kielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl

tel. 413655436, 413655428
fax 413451873

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan oznaczone symbolem , A", objete zakresem akredytacji PCA nr AB 552

oraz wyniki badar nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajg oznaczenia ,, A"

Nr sprawozdania:

SEIb.9051.2. 4 (¥ 2015

SPRAWOZDANIE Z BADAN

30 07 20

Kielce, dnia:

KOD PROBKI: 908/0BS/ SP/15

Glin (A) ug /dm* 136a 20 200 PN-EN ISO 12020:2002

Kadm (A) pg/dm® | 139a 05 5 PN -EN ISO 15586: 2005

Mangan (A) pg/dm? 142a 5 50 PN -EN ISO 15586: 2005

Miedz (A) mg /dm® 143b 0,05 2,0 PN-ISO 8288:2002 metoda A

Nikiel (A) pg/dm’ 145a 3,0 20 PN -EN ISO 15586: 2005

Ofbw (A) ug/dm? 146a 2 10 PN -EN ISO 15586: 2005

Rte¢ (A) pg/dm® 149a 0,5 1 PN-EN 1483:2007

Selen (A) pg/dm® 150a 1,0 10 PB/OBI/0S wydanie 1 z 18.02.2008 r.
Siarczany (A) mg /dm® | 151b 13 250 PN-EN 1SO 10304-1:2009/AC:2012
Séd (A) mg /dm® 154b 5,0 200 PN-ISO 9964-1:1994 + Ap1:2009
Twardo$¢ ogolna (A) Cacgfldma 161b 253 60-500 PN-ISO 6059:1999

Zelazo ogdlne (A) ug /dm? 170a 40 200 PN-ISO 6332:2001

Amonowy jon (A) mg NH, /dm® | 181b 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

1,2 dichloroetan (A) pg/dm?® 207a 1,0 3,0 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Benzen (A) pg/dm3 229 0,1 1,0 PB/OB$/22 wydanie 1 z 06.10.2008 r.
Benzo(a)piren (A) pg/dm® 230a 0,0025 0,010 |PB/OB$/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Benzo(b)fluoranten (A) pg/dm?® 231a 0,0025 - PB/OBS$/06 wydanie 1z 31.08.2005 r.
Benzo(ghi)perylen (A) |_Jg/dm3 232a 0,0025 - PB/OBS$/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Benzo(k)fluoranten (A) pg/dm?® 233a 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
Bromodichlorometan (A) mg/dm3 238b 0,0010 0,015 PN-EN I1SO 10301:2002 Rozdziat 2
8-HCH (E) (A) pg/dm?® 250a 0,006 0,10 PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Dibromochlorometan (A) mg/dm?® 255b 0,0010 - PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Indeno(1,2,3-c,d)piren (A) pg/dm? 280a 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
y-HCH (E) (A) pg/dm?® 292a 0,006 0,10 PB/OBS$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
5 pestycydow ® (E) (A) pg/dm?® 308a 0,006 - PB/OBS$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Tetrachloroeten (A) ug/dm® 319a 1,0 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Bromoform (A) mg/dm?® 324b 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Chloroform (A) mg/dm3 328b 0,0010 0,030 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

¥ THM M (A) pg/dm? 332a 1,0 100 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Utlenialnosé (A) mg/dm® | 333b 0,5 5,0 PN-EN 1SO 8467:2001

Strona2z3 Zalacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2015r.







